Production d’Energie Electrique

En général, I'énergie peut étre définie comme tout ce qui a « le potentiel de provoquer
des changements ». La définition la plus courante de I'énergie est le travail que peut
effectuer une certaine force (gravitationnelle, électromagnétique). L'énergie est
conservée, ce qui signifie qu’elle ne peut pas étre créée ni détruite, mais seulement
convertie d’'une forme a une autre. Par exemple, une batterie convertit I’énergie
chimique en énergie électrique.

L’objectif du présent guide est de guider les utilisateurs sur la maniere de transformer
et d'utiliser I"’énergie électrique et le courant électrique utilisés pour les équipements
et les dispositifs nécessaires dans les interventions humanitaires, notamment :
comprendre les concepts électriques de base, savoir comment dimensionner
correctement les installations, et comment gérer efficacement les installations
électriques.

Termes Courants relatifs a la Production
d’Electricité

CA

CcC

Electrons

Electron Libre

Conducteurs

Isolants

Tension (U)

Courant (1)

Résistance (R)

Circuit

Résistor

est I'abréviation de Courant Alternatif.

est I'abréviation de Courant Continu.

désigne des petites particules chargées qui font partie de la structure moléculaire des matériaux.

désigne un électron qui est facilement séparé du noyau de |'atome auquel il appartient.

désigne des corps qui possedent des électrons libres (les métaux, par exemple, mais aussi le corps humain et la
terre).

désigne des corps qui ne possédent pas d’électrons libres (par exemple le verre, le plastique et le bois).

désigne la différence de charge entre deux points.

désigne la vitesse a laquelle la charge circule.

désigne la tendance d’un matériau a résister au flux de charge (courant).

désigne une boucle fermée qui permet a la charge de se déplacer d’un endroit a un autre.

désigne tout matériau qui permet de convertir I’énergie électrique en énergie thermique.
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désigne la puissance supplémentaire disponible pendant un court laps de temps.

est I'abréviation de batterie au plomb-acide régulée par soupape.

désigne le niveau de charge qui peut étre appliqué sans surchauffer la batterie.

désigne la tension a laquelle une batterie est maintenue apres avoir été entierement chargée.

Il s’agit d’un disjoncteur qui contient de nombreux circuits électriques. Il permet d’activer ou de désactiver un
circuit.

Ils protegent les fils de la surchauffe et se trouvent dans le boitier du panneau de distribution. En cas de surcharge,
c’est-a-dire lorsque le courant circule trop, les fusibles sautent ou les disjoncteurs se déclenchent. Les fusibles et
les disjoncteurs sont calibrés de sorte qu’a un courant particulier, ils seront endommagés et le circuit sera coupé.

Les interrupteurs peuvent mettre les circuits sous tension, c’est-a-dire qu'ils permettent le passage d’un courant.
S’ils sont utilisés sans précaution, ils peuvent causer des dommages aux personnes et a I'’équipement. Les prises
relient les appareils a un circuit.

désigne la connexion des parties métalliques des appareils électriques a la terre.

est I'abréviation de Watt, I'unité de mesure de la Puissance.

est I'abréviation de Wattheure, I'unité de mesure de I'Energie.

est I'abréviation de Volt, I'unité de mesure de la Tension.

est I'abréviation d’Ampére, I'unité de mesure du Courant Electrique.

Comparaison de la Terminologie au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis

Dans le cadre du présent guide, la terminologie américaine est plus fréiQquemment

utilisée.

Royaume-Uni

2-way lighting, switch

Cooker

Distribution board

Earth, earthing

Fitting

Etats-Unis

Switch 3-way lighting, switch

Range

Distribution panel, breaker panel

Ground, grounding

Fixture



Royaume-Uni Etats-Unis

Residual current device (RCD) Ground fault circuit interrupter (GFCI)
Skirting board Baseboard
Strapper Traveller
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Notions de Base en Electricité

Un courant électrique est un flux de charge électrique dans un circuit - le flux
d’électrons libres entre deux points d’un conducteur. Ces électrons libres en
mouvement constituent I'énergie électrique. La production d’électricité consiste a
forcer des électrons a se déplacer ensemble dans un matériau conducteur en créant
un déficit d'électrons d'un coté du conducteur, et un surplus de I'autre c6té.

Le dispositif qui produit ce déséquilibre s’appelle un générateur. La borne du c6té
surplus est marquée +, celle du c6té du déficit -.

Lorsqu’une charge est connectée aux bornes du générateur, celui-ci pousse les
électrons : il absorbe les particules chargées positivement et renvoie les particules
chargées négativement. Dans un circuit, les électrons circulent de la borne - vers la
borne +.

Pour pouvoir utiliser les équipements électriques correctement et en toute sécurité, il
est important de comprendre le fonctionnement de I'électricité. Il est essentiel de
comprendre les trois éléments de base nécessaires pour manipuler et utiliser
I’électricité - |la tension, le courant et la résistance - et la maniere dont ils sont liés les
uns aux autres.

Charge Electrique

L'électricité est le mouvement des électrons. Les électrons créent une charge, qui est
exploitée pour produire de I'énergie. Tout appareil électrique - une ampoule, un
téléphone, un réfrigérateur - exploite le mouvement des électrons pour fonctionner.
Les trois principes de base du présent guide peuvent étre expliqués en utilisant les
électrons, ou plus précisément, la charge qu'’ils créent :

e Tension - La différence de charge entre deux points.
e Courant (Ampere) - La vitesse a laquelle une charge donnée circule.
o Résistance - La tendance d’'un matériau a résister au flux de charge (courant).



Ces valeurs décrivent le mouvement de la charge, et donc, le comportement des
électrons.

Un circuit est une boucle fermée qui permet a la charge de se déplacer d'un endroit a
un autre. Les composants du circuit permettent de controler cette charge et de
I"utiliser pour effectuer un travail.

Mesures Electriques

e Puissance - L'énergie consommée par la charge.
« Energie - La quantité d’électricité consommée ou produite pendant une période
de temps donnée.

Différence de Potentiel Electrique (Tension)

La Tension (U) est définie comme la quantité d’énergie potentielle entre deux points
d’un circuit. Cette différence de charge entre les poles + et - d’'un générateur est
mesurée en volts et est représentée par la lettre « V ». La tension peut parfois étre
appelée « pression électrique », une analogie appropriée car la force fournie par la
différence de potentiel électrique aux électrons traversant un matériau conducteur
peut étre comparée a la pression de I'eau lorsque I'’eau se déplace dans un tuyau ;
plus les volts sont élevés, plus la « pression de I’eau » est importante.

L'énergie disponible des électrons libres en mouvement est ce qui constitue I'énergie
électrique. La production d’électricité consiste a forcer les électrons a se déplacer
ensemble dans un matériau conducteur en créant un déficit d'électrons d'un c6té du
conducteur, et un surplus de |'autre c6té. La borne du c6té surplus est marquée (+),
celle du coté du déficit (-).

La tension est déterminée par le réseau de distribution. Par exemple, 220 V entre les
bornes de la plupart des prises électriques, ou 1,5 V entre les bornes d’une batterie.

Courant Electrique

Un Courant Electrique (1) est le flux d’électrons libres entre deux points d’un
conducteur. Lorsque les électrons se déplacent, une quantité de charge se déplace
avec eux ; c’'est ce qu’on appelle le courant. Le nombre d’électrons qui peuvent se
déplacer dans une substance donnée est régi par les propriétés physiques de la
substance elle-méme conductrice de |'électricité - certains matériaux permettent au
courant de mieux circuler que d’autres. Le courant électrique (l) est exprimé et mesuré
en Amperes (A) comme unité de base du courant électrique. En regle générale, lorsque
I’on travaille avec des équipements ou des installations électriques, le courant est



habituellement exprimé en amperes. Si les volts (V) peuvent étre comparés a la
pression de I'’eau passant dans un tuyau, les amperes (A) peuvent étre comparés au
volume total d’eau capable de s’écouler dans le tuyau a un moment donné.

Le mouvement des électrons libres est normalement aléatoire, ce qui n’entraine aucun
mouvement global de la charge. Si une force agit sur les électrons pour les déplacer
dans une direction particuliere, alors ils dériveront tous dans la méme direction.

Schéma : Electrons libres dans un matériau conducteur avec et sans courant
appliqué
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Lorsqu’une ampoule est connectée a un générateur, une certaine quantité d’électrons
passe dans les fils (filament) de I'ampoule. Ce flux d’électrons correspond au courant
(1), et est mesuré en amperes (A).

Le courant est fonction de : La puissance (P), la tension (V) et la résistance (R).

I=U/R

La résistance

Parfois, les électrons sont retenus dans leurs structures moléculaires respectives,
tandis que d’autres fois, ils peuvent se déplacer relativement librement. La résistance
d’un objet est la tendance de cet objet a s’opposer au passage du courant électrique.
En termes d’électricité, la résistance d’un matériau conducteur est une mesure de la
maniere dont I'appareil ou le matériau réduit le courant électrique qui le traverse.
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Chaque matériau a un certain degré de résistance ; il peut étre tres faible - comme le
cuivre (1 a 2 ohms par metre) - ou tres élevé - comme le bois (1 0000 000 ohms par
metre). Par analogie avec I'’eau qui s’écoule dans un tuyau, la résistance est plus
grande lorsque le tuyau est plus étroit, ce qui réduit le débit d’eau.

Dans deux circuits avec des tensions égales et des résistances différentes, le circuit
ayant la résistance la plus élevée permettra a moins de charge de circuler, ce qui
signifie que le circuit ayant la résistance la plus élevée est traversé par moins de
courant.

Moins de Résistance Plus de Résistance

F Yy

La Résistance (R) est exprimée en ohms. L’Ohm définit I'unité de résistance de « 1
ohm » comme la résistance entre deux points d’un conducteur ou I'application de 1
volt poussera 1 ampere. Cette valeur est généralement représentée dans les schémas
par la lettre grecque « Q », qui s'appelle oméga et se prononce « ohm ».

Pour une tension donnée, le courant est proportionnel a la résistance. Cette
proportionnalité, exprimée sous forme de relation mathématique, est connue sous le
nom de Loi d’Ohm :

U=IxR

Tension = Courant x Résistance

Pour une tension constante, I'augmentation de la résistance réduira le courant.
Inversement, le courant augmentera si la résistance est diminuée. A résistance
constante, si la tension augmente, le courant augmentera également. La Loi d’Ohm
n'est valable que pour une résistance pure, c’est-a-dire pour les appareils qui
convertissent I'’énergie électrique en énergie purement thermique. Avec les moteurs,
par exemple, ce n’est pas le cas.

Les appareils électriques peuvent avoir des résistances spécialement congues pour
limiter le courant qui traverse un composant, afin de ne pas I'endommager.
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La résistance est déterminée par la charge. Par exemple, les fils conducteurs ayant
une plus grande section transversale offrent moins de résistance au passage du
courant, ce qui entraine une plus petite perte de tension. Inversement, la résistance
est directement proportionnelle a la longueur du fil. Pour minimiser la perte de tension,
un courant a besoin du fil le plus court possible avec une grande section transversale.
(voir la section sur le cablage). Veuillez noter également que le type de fil (cuivre, fer,
etc.) affecte également la résistance d'un cable.

Lorsque la résistance d’'un circuit électrique est proche de zéro, le courant peut
devenir extrémement important, entrainant parfois ce qu’on appelle un « court-
circuit ». Un court-circuit provoquera une surintensité dans le circuit électrique et peut
endommager le circuit ou I'appareil.

Puissance

La puissance électrique (P) est la quantité de travail effectué par un courant électrique
dans une unité de temps. Elle représente la quantité d’énergie consommée par un
appareil connecté au circuit. Elle est calculée en multipliant la tension par le courant,
et est exprimée en Watts (W).

P=UXxI

Puissance = Tension x Courant

Plus la charge est puissante, plus elle consomme de courant. Ce calcul est utile pour
analyser les besoins en puissance.

Puissance c. Energie

e

Watts — ‘i
PUISSANCE * ) « comme le débit de I'eau »
o Kilowatts :
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Puissance c. Energie
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s o Wattheures « comme |'eau qui finit dans le
ENERGIE .
o Kilowattheures seau »

La puissance est determinée par la charge

Une ampoule de 40W branchée sur une prise de 220V consomme un courant de 40/220 = 0,18 A.
Exemple :
Une ampoule de 60 W branchée sur une prise de 220 V consomme un courant de 60/220 = 0,427 A.

Consommation d’Energie

La consommation d’énergie est la quantité d’'électricité produite ou consommeée
pendant une période donnée. Elle se calcule en multipliant la puissance d'un appareil
par la durée de son utilisation, exprimée en heures, exprimée en kilowattheures (kWh).

Exemple : Une lumiére de 60 W qui reste allumée pendant 3 heures consommera 180 Wh, soit 0,18 kWh.

C’est I'unité de consommation qui s’additionne sur le compteur électrique pour
déterminer toute facture d’électricité.

L'énergie électrique est souvent confondue avec la puissance électrique, mais ce sont
deux choses différentes :

e La puissance mesure la capacité a fournir de I'électricité.
e L'énergie mesure la quantité totale d’électricité fournie.

L’énergie électrique se mesure en Wattheures (Wh), mais la plupart des gens sont plus
familiers avec la mesure sur leur facture d’électricité, a savoir les kilowattheures (1
kWh = 1 000 wattheures). Les services publics d’électricité fonctionnent a plus grande
échelle et utiliseront généralement des mégawattheures (1 MWh = 1 000 kWh).

Effets

Selon la nature des éléments qu’il traverse, le courant électrique peut avoir plusieurs
effets physiques :
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Effet Description Exemples d’Application
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Effet Thermique électrique, I"énergie électrique est convertie en énergie Eclairage, chauffage électrique.

thermique (chaleur).

Lorsgqu’un courant passe entre deux électrodes dans une solution
ionique, il provoque un échange d’électrons, et donc de matiére,
entre les deux électrodes. C'est |'électrolyse : le courant a
provoqué une réaction chimique.

L'effet peut étre inversé : en réalisant une électrolyse dans un
récipient, une réaction chimique peut créer un courant électrique.

Le courant crée une réaction
chimique : raffinage des métaux,
galvanoplastie.

e La réaction chimique crée du
courant : batteries, accumulateurs.

Effet Chimique

Le courant produit un champ

e Le courant électrique qui passe dans une tige de cuivre produit magnétique : moteurs électriques,
Effet un champ magnétique. transformateurs, électro-aimants.
Magnétique o L'effet peut étre inversé : faire tourner mécaniquement un e Le champ magnétique produit du

moteur électrique produit du courant. courant : générateurs électriques,
dynamos de vélo.

Lorsque la lumiére ou une autre énergie rayonnante frappe deux
matériaux dissemblables en contact étroit, cela produit une
tension électrique.

Cellule solaire pour produire de
I’électricité.

Effet
Photovoltaique

Adapté de MSF

Installations et Circuits Electriques

Types de Courant

Le courant qui fournit de I'électricité a un appareil peut se présenter sous deux
formes :

1. Courant Continu (CC)
2. Courant Alternatif (AC)

Lorsque vous connectez un appareil a un circuit, il est important de savoir quelle forme
de courant est utilisée.

Il existe des dispositifs capables de convertir le courant d’'un format a un autre, ou
d’un courant de tension supérieure a un courant de tension inférieure et inversement ;
ils sont universellement appelés « transformateurs ». Chaque fois que la tension ou le
type de courant est transformé(e), il y aura toujours une certaine perte d’énergie,
méme tres faible.



e Un transformateur qui convertit un courant de tension supérieure en un courant
de tension inférieure est appelé un transformateur « abaisseur » et fonctionne
soit en convertissant des charges de courant faible a haute tension en charges de
courant élevé a basse tension, soit en ajoutant une résistance entre deux circuits
pour limiter la tension de sortie, ce qui se traduit par une puissance inférieure
recue du coté de la sortie.

e Un transformateur qui convertit en une tension supérieure est appelé un
transformateur « élévateur » et fonctionne en convertissant une tension faible
mais des courants élevés en une tension élevée mais des courants faibles. Un
transformateur élévateur n’ajoute pas de puissance électrique supplémentaire au
circuit, il ne fait qu’augmenter la tension globale.

e Un transformateur qui convertit un courant continu en courant alternatif s’appelle
un onduleur et induit physiqguement un courant alternatif du c6té de la sortie. Les
onduleurs consomment généralement de I'énergie électrique pour le processus
de conversion, et sont donc moins économes en énergie que les autres formes de
transformateurs.

e Un transformateur qui convertit un courant alternatif en courant continu peut étre
appelé un « chargeur de batterie » (pour charger les batteries) ou une
« alimentation électrique » (pour alimenter directement une radio, etc.), selon la
maniere dont le processus de conversion fonctionne.

Courant Continu (CC)

La principale caractéristique d’un courant continu - ou CC - est que les électrons qui le
composent circulent toujours dans le méme sens, du c6té avec un déficit vers le coté
avec un surplus. C’est le type de courant fourni par I'effet chimique des batteries ou
par |'effet photovoltaique des panneaux solaires. Les bornes sont marquées + et -
pour indiquer la polarité du circuit ou du générateur. La tension et le courant sont
constants dans le temps.



Courant

Temps

e Avantages : Les batteries peuvent fournir directement du courant continu et il
est possible d’ajouter les sources en parallele ou en série.

e Inconvénients : En réalité, I'utilisation des batteries limite la tension a quelgques
volts (jusqu’a 24 volts dans certains véhicules). Ces faibles tensions empéchent le
transport de ce type de courant.

Objets qui utilisent le Courant Continu

.
.

Courant Alternatif (CA)

Dans le courant alternatif - ou CA - les électrons inversent leur sens a une fréquence
donnée. Comme le courant alterne continuellement, il n'y a pas de + ou - fixe, mais
une « phase » et un « neutre ». La tension et le courant suivent une courbe
sinusoidale. Alors que la tension et le courant varient continuellement entre une valeur
maximale et une valeur minimale, la mesure masque cette variation et indique une
valeur moyenne stable, par exemple 220 V.
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Courant

Temps

La fréquence est définie comme le nombre d’oscillations sinusoidales par seconde :

e 50 oscillations par seconde en Europe (50Hz).
« 60 oscillations par seconde aux Etats-Unis (60 Hz).

Le Courant Alternatif est le type de courant fourni par les compagnies d’électricité, car
la tension du courant alternatif peut étre augmentée et diminuée a I'aide d’un
transformateur. Cela permet de transporter efficacement I'électricité dans les lignes
électriques a haute tension et de la transformer en une tension plus faible et plus slre
pour une utilisation dans les entreprises et les habitations. Il s’agit donc de la forme
d’énergie électrique gue les consommateurs utilisent généralement lorsqu’ils
branchent un appareil dans une prise murale.

e Avantages : Il peut étre transporté sur de longues distances sans trop de pertes
grace a des lignes a haute tension. Il est facile a produire.

e Inconvénients : ILe Courant Alternatif ne peut pas étre stocké ; il doit étre créé.
Le Courant Alternatif peut également présenter un risque accru pour la santé des
organismes vivants qui entrent en contact avec lui.
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Objets qui utilisent le Courant Alternatif

Il existe deux types de Courant Alternatif :

Un courant monophasé est le type de courant le plus commun, et est donc généralement la configuration délivrée par les
réseaux publics, mais aussi par un générateur monophasé. Un courant alternatif monophasé est fourni par deux lignes
(phase et neutre), avec généralement une différence de tension de 220 V entre elles. Les prises de courant peuvent étre
insérées dans les deux sens.

Etant donné que la tension d’un systéme monophasé atteint une valeur de pointe deux fois par cycle, la puissance
instantanée n’est pas constante et est principalement utilisée pour I'éclairage et le chauffage, mais ne peut pas fonctionner
avec des moteurs industriels.

Une charge monophasée peut étre alimentée par un transformateur de distribution triphasé, ce qui permet de raccorder un
moteur triphasé a un circuit monophasé indépendant, et de raccorder un moteur triphasé aux trois phases. Cela élimine le
Monophasé besoin d'un transformateur monophasé séparé.

Phase

U = 220 volts

Neutre
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En cas de besoin accru de puissance, la cohérence et I’équilibre minceur jouent un réle essentiel. Le circuit triphasé est la
configuration de courant commune pour les compagnies d’électricité et peut également étre produit avec un générateur
triphasé. Un courant triphasé est la combinaison de trois courants monophasés.

Pour transporter une puissance donnée avec 3 cables monophasés séparés, 9 fils sont nécessaires. Pour transporter la méme
puissance dans un cable triphasé, seuls 5 fils sont nécessaires (3 phases, 1 neutre, 1 terre), c’est pourquoi il est possible de
réaliser des économies importantes en planifiant correctement un courant triphasé. Les économies de colts portent sur les
fils, les cables, mais aussi sur les appareils utilisant ou produisant de I'électricité. Les moteurs ou alternateurs triphasés
seront également plus petits que les équivalents monophasés de la méme production d’électricité.

Phase 1
L '
Triphasé U = 220 volts U = 380 volts
{ Phase 2
Iy [ ]
U = 220 volts U = 380 volts
, Phase 3
U = 220 volts
Neutre

Regroupement des Composants du Circuit

Dans chaque circuit, il y aura un ou plusieurs résistor(s) et un ou plusieurs
générateur(s), dont le nombre dépendra de la puissance requise. Les deux composants
peuvent étre regroupés en fonction de ce qui doit é&tre maintenu constant(e), le
courant ou la tension. Il existe deux manieres de regrouper des composants en série
ou en parallele. (informations supplémentaires dans la section sur la connexion des

batteries)

L'idée de base d’une connexion « en série » est que les composants sont connectés bout a bout en ligne pour
former un seul chemin par lequel le courant peut circuler :

1. Courant: La quantité de courant est la méme dans tous les composants d’'un circuit en série.

En série 2. Résistance: La résistance totale de tout circuit en série est égale a la somme des résistances
individuelles.
3. Tension: La tension d’alimentation d'un circuit en série est égale a la somme des chutes de tension
individuelles.
L'idée de base d'une connexion « en paralléle » est que tous les composants sont connectés les uns aux
autres. Dans un circuit purement paralléle, il n'y a jamais plus de deux ensembles de points électriqguement
communs, quel que soit le nombre de composants connectés. Il existe de nombreux chemins pour le passage
du courant, mais une seule tension a travers tous les composants :
En
paralléle 1. Tension : La tension est égale entre tous les composants d’un circuit en paralléle.

2. Courant : Le courant total du circuit est égal a la somme des courants de chaque dérivation
individuelle.

3. Résistance : Les résistances individuelles diminuent pour former une résistance totale plus petite
plutét que de s’additionner pour former le total.
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Dimensionnement et Cablage des
Cables

Ce qui relie tous les composants d'un systeme électrique, ce sont les cables. Les
cables fournissent I’énergie des sources d’alimentation pour la distribuer aux
appareils, aux lumieres et a I'’équipement. Malheureusement, I'erreur d’installation la
plus courante consiste a sous-dimensionner les cables par rapport a la ou aux
charge(s), ou aux sources de recharge.

Une installation correcte consiste principalement a dimensionner un cable en fonction
de sa tache, a utiliser les bons outils pour fixer les bornes et a fournir une protection
adéquate contre les surintensités avec des fusibles et des disjoncteurs. Le
dimensionnement des cables est assez simple : il est fonction de la longueur du cable
mesurée entre la source d’alimentation et I'appareil, et du courant (ampérage) qui le
traversera.

Plus le cable est long, ou plus I'ampérage est élevé, plus le cable doit étre gros pour
éviter des pertes de tension inacceptables. Il faut toujours prévoir une marge de
sécurité supplémentaire, car un appareil peut en réalité consommer plus de courant
que prévu en raison de la chaleur, d'une tension basse, d’'une charge supplémentaire
ou d’autres facteurs. Il n'y a jamais de pénalité de performance si un cable est
légerement surdimensionné ; il y a toujours une pénalité de performance - et
éventuellement un risque pour la sécurité - s’il est sous-dimensionné.

Le cable de terre (négatif) fait autant partie d’un circuit que le cable positif ; il doit étre
dimensionné de la méme maniere. En général, chaque appareil doit étre alimenté par
le panneau de distribution avec ses propres cables positifs et négatifs, bien que les
circuits d’éclairage utilisent parfois des cables d’alimentation et de terre communs
pour alimenter un certain nombre de lumieres (dans ce cas, les cables d’alimentation
doivent étre dimensionnés pour la charge totale de toutes les lumieres). Pour les
systemes de 24 V, la taille des cables est la moitié de celle d’'une installation de 12 V.
Lisez toujours les recommandations des produits ou vérifiez aupres du fournisseur
pour savoir et comprendre exactement quelle taille de cable est requise pour les
produits.

Pour mieux planifier et dimensionner les cables, veuillez consulter le tableau de
dimensionnement des cables ci-apres :



Type de Circuit Amperes CC

Chute de
Tension a 10
%(Non

Chute de 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 120A 150A 200A
Tensiona 3 %

Critique) (Critique)
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19-24 m 6-7.5m ° @ ® ® ® © ® @
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Le tableau de dimensionnement des cables ci-avant s’utilise en parcourant la ligne du
haut jusqu’a ce que la colonne correspondant a I'ampérage soit trouvée, puis en
descendant la colonne de gauche jusqu’a la ligne correspondant a la distance. Les



tailles de fils sont indiquées par un code couleur.
Calibre :

Une maniere courante de faire référence a la taille d’un cable est son « calibre ».
L’American Wire Gauge (AWG) est utilisé comme méthode standard pour désigner le
diametre des fils, en mesurant le diametre du conducteur - mesuré uniquement
comme le fil nu, sans I'isolant. Le calibre AWG est parfois également connu sous le
nom de Calibre de Fil Brown and Sharpe (B&S).

Vous trouverez ci-apres un tableau de conversion des calibres AWG/B&S en mm?. Ce
tableau donne les références croisées des tailles équivalentes les plus proches entre
les dimensions de fil métriques et américaines. En Europe et en Australie, les
dimensions des fils sont exprimées en section transversale en mm2.

Norme Unité
AWG 0000 000 00 o 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Diameétre (mm) 11.68 10.40 9.27 8.25 7.35 6.54 5.19 4.11 3.26 2.59 2.05 1.63 1.29

Section Transversale (mm
2) 107.1 84.9 67.5 53.5 42.4 33.6 21.2 13.3 8.4 5.3 3.3 2.1 1.3

Code Couleur @ @ @ @ @ ®

Un guide imprimable sur le dimensionnement des cables peut étre téléchargé ici.

Title

Guide - Dimensionnement des longueurs de cable
File

¥

—

Code Couleur

S’il est possible d'utiliser les mémes cables pour les circuits en Courant Alternatif et en
Courant Continu, il est conseillé d’utiliser des cables de couleurs différentes entre les
deux types de courants, a la fois pour augmenter la sécurité de la manipulation, mais
aussi pour rendre les travaux d’installation et de réparation beaucoup plus rapides. Si
les appareils ou les installations existant(e)s ont des couleurs, les responsables de la
logistiqgue peuvent envisager de les remplacer ou de les standardiser en redonnant un
code couleur aux fils a I'aide d’'une peinture ou d’'un marquage externe, selon une
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méthode qui a du sens.
Un code couleur général pour le Courant Alternatif se présente comme suit :

e Neutre :Bleu.
e Phase :Marron ou noir.
e Terre :Vert/Jaune.

Le neutre et la phase sont les deux connexions pour |'électricité, la terre est pour la
sécurité.
Code couleur pour le CC (courant continu, batterie) :

+ = rouge ou bleu
- = Noir ou marron

Cependant, de nombreuses normes internationales différentes s’appliquent. Veuillez
consulter le tableau ci-apres pour connaitre le code couleur des différents pays et
régions du monde.

Couleurs Standard des Fils pour les Cables Flexibles

(par exemple les rallonges, les cordons d’alimentation et les cordons de lampe)

. Terre/Masse de
Région ou Pays Phases Neutre

protection
Union européenne (UE), Argentine, Australie, Q_-J, Q__J — J : I
Afrique du Sud
Australie, Nouvelle-Zélande ==V &
L —

Brésil " pE=
, M- RS (vert) ou
Etats-Unis, Canada

(laiton) (argent) =l

(vert/jaune)



Couleurs Standard des Fils pour les Cables Fixes

(par exemple cables de cablage dans/sur/derriére le mur)

Région ou Pays Phases Neutre Terre/Masse de protection

=l 4

Argentine

Union européenne et
Royaume-Uni

f‘

Royaume-Uni avant

mars 2004 )
(anciennement)
Toutes les couleurs autres que :
’ ’
’ ’
(depuis 1980)
Australie, Nouvelle-  Toutes les couleurs autres que : ou
Zélande i
(R (depuis 1980)
: ="
Toutes les couleurs autres que :
a E conducteur nu, manchonné aux
extrémités (anciennement)
’ ’
’ ’
Brésil "] = =3



Afrique du Sud . (—

conducteur nu, manchonné aux
extrémités

E—

Inde, Pakistan

il

E—ﬂ

(vert)
(120/208/240V) (laiton) ) (120/208/240V)
Etats-Unis a (Silver)
& conducteur nu
A (277/480V) (terre ou terre isolée)
(277/480V)
(120/208/240V)
= L —J— (vert)
(600/347V) (120/208/240V) ]
Canada

a - lli.—-- conducteur nu
’

(Systemes monophasés isolés) (600/347V) i

(terre isolée)

=
(Systeémes triphasés isolés)
Points importants a noter lors du cablage :

e Tous les circuits doivent étre retirés du sol et se trouver aussi hauts que possible,
sans aucune connexion dans ou pres de I'eau ou des zones humides.



Toutes les connexions de cosses de cable doivent étre solidement serties a
I'extrémité du fil a I'aide d’une bande, et non soudées en place.

Cable étamé - fil de cuivre qui a été recouvert d’une fine couche d’'étain pour
éviter la corrosion - Il est préférable de |'utiliser, dans la mesure du possible, dans
un environnement marin ou a proximité d’eau salée.

Ne jamais se brancher ou se raccorder sur des circuits existants lors de
I'installation d’un nouvel équipement ; faire passer un nouveau cable duplex
correctement dimensionné (cable positif et négatif dans une gaine commune) du
panneau de distribution (ou d’une source d’'alimentation) a I'appareil.

Il est recommandé d’étiqueter tous les cables aux deux extrémités, et de disposer
d’un plan de cablage a jour pour faciliter les dépannages futurs. Des copies des
plans de cablage peuvent méme étre conservées dans des endroits tels que la
boite a fusibles ou la boite de distribution afin que les utilisateurs futurs puissent
s'y référer.

Chaque circuit doit avoir un cable de mise a la terre indépendant, et tous les
cables de mise a la terre doivent étre reliés a un point de mise a la terre commun
ou a une barre d’alimentation.

A moins d’étre dans un conduit, les cables doivent étre physiquement soutenus
au moins tous les 450 mm.

Bien que le noir soit souvent utilisé pour le négatif en Courant Continu, il est
également utilisé pour le fil sous tension dans les circuits en Courant Alternatif
aux Etats-Unis. Cela signifie qu’il existe un risque de confusion dangereuse. Les
cablages de Courant Continu et Courant Alternatif doivent étre séparés. S'ils
doivent étre acheminés dans le méme faisceau, I'un ou l'autre doit étre placé
dans une gaine pour maintenir la séparation et garantir la sécurité.

Dispositifs de Protection et Mise a la
terre

Dispositifs de Protection

Les dispositifs de protection des circuits électriques garantissent qu’un courant élevé
ne peut pas circuler dans des conditions défectueuses, protégeant ainsi l'installation et
I’éguipement, et évitant les blessures et les dommages aux personnes qui manipulent
I’équipement ou qui se trouvent a proximité. La protection contre les surintensités est
assurée par le débranchement physique de I'alimentation d'un circuit, ce qui élimine
les risques d’incendie et d’électrocution.



Les dispositifs de protection peuvent inclure :

e Des fusibles.

e Des disjoncteurs miniatures (MCB).

e Des dispositifs a courant résiduel (RCD).

e Des disjoncteurs a courant résiduel avec surintensité (RCBO).

Tous les dispositifs susmentionnés protegent les utilisateurs et les équipements des
conditions défectueuses d’un circuit électrique en isolant I'alimentation électrique. Les
fusibles et les disjoncteurs miniatures isolent uniguement I'alimentation sous

tension, tandis que les dispositifs a courant résiduel et les disjoncteurs a courant
résiduel avec surintensité isolent a la fois I’alimentation sous tension et I'alimentation
neutre. Il est essentiel d’installer la protection de circuit appropriée pour garantir la
sécurité d’'une installation électrique.

Fusibles

Un fusible est un dispositif de protection tres basique utilisé pour protéger le circuit
contre les surintensités. Il consiste en une bande métallique qui se liquéfie lorsque le
flux de courant qui la traverse dépasse une limite prédéfinie. Les fusibles sont des
dispositifs électriques essentiels, et il existe différents types de fusibles en fonction
des tensions et des courants nominaux spécifiques, de I'application, du temps de
réponse et du pouvoir de coupure.

Les caractéristiques des fusibles, comme le temps et le courant, sont sélectionnées
pour offrir une protection suffisante sans interruption inutile.
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Disjoncteur Miniature (MCB)



Un disjoncteur miniature est une alternative moderne aux fusibles. Il est généralement
placé au centre des batiments - on I'appelle généralement « boite a fusibles » ou

« bolte a disjoncteurs », ou fixé a un équipement spécifique. Il fonctionne comme des
interrupteurs, et s’éteint lorsqu’une surcharge est détectée dans le circuit. La fonction
de base d’un disjoncteur est d’arréter le flux de courant une fois qu’un défaut s’est
produit. L'avantage des disjoncteurs miniatures par rapport aux fusibles est que s’ils
se déclenchent, ils peuvent étre réinitialisés sans avoir a remplacer I'ensemble du
disjoncteur miniature. Les disjoncteurs miniatures peuvent également étre calibrés
plus précisément que les fusibles, se déclenchant a des charges exactes. Les
disjoncteurs sont disponibles dans différentes tailles, des petits appareils aux grands
appareils de commutation, qui sont utilisés pour protéger les circuits a faible courant
ainsi que les circuits a haute tension.

Dispositif a Courant Résiduel (RCD)

Les Dispositifs a Courant Résiduel (ou RCD) sont congus pour détecter et couper
I’alimentation en cas de faible déséquilibre de courant entre le fil sous tension et le fil
neutre a une valeur prédéfinie - généralement 30 mA. Les dispositifs a courant
résiduel peuvent détecter le contact d’un conducteur sous tension avec un bofitier
d’égquipement mis a la terre, ou la coupure d'un conducteur sous tension ; ce type de
défaut est potentiellement dangereux et peut entrainer des décharges électriques et
des incendies.

Un dispositif a courant résiduel n’offre aucune sécurité contre un court-circuit ou une
surcharge dans le circuit. Il ne peut pas détecter - par exemple - le fait gu’un étre
humain touche accidentellement les deux conducteurs en méme temps. Un dispositif a
courant résiduel ne peut pas remplacer un fusible dans sa fonction.

Les dispositifs a courant résiduel peuvent étre cablés pour protéger un ou plusieurs
circuit(s). L’avantage de protéger des circuits individuels est que si un circuit se
déclenche, il n'arrétera pas I’ensemble du batiment ou du systeme de distribution,



mais uniguement le circuit protégé.

Disjoncteur a Courant Résiduel avec Surintensité (RCBO)

Un Disjoncteur a Courant Résiduel avec Surintensité combine les fonctions d’un
disjoncteur miniature et d’'un disjoncteur a courant résiduel en une seule unité. Les
Disjoncteurs a Courant Résiduel avec Surintensité sont un dispositif de sécurité qui
détecte un probleme dans I'alimentation électrique et est capable de s’éteindre en 10-
15 millisecondes.

lls sont utilisés pour protéger un circuit particulier, au lieu d’avoir un seul disjoncteur a
courant résiduel pour I'ensemble du batiment.

Ces dispositifs sont testables et peuvent étre réinitialisés. Un bouton de test permet
d’établir de maniere s(ire une petite condition de fuite, tandis qu’un bouton de
réinitialisation permet de reconnecter les conducteurs apres avoir éliminé un état
d’erreur.
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Mise a la terre/Mise a la masse

L’électricité non controlée peut blesser ou méme tuer des étres humains ou des
animaux. La mise a la terre est un moyen courant et efficace de contréler I'électricité.



La mise a la terre est une connexion physique a la terre qui attire la charge électrique
en toute sécurité vers le sol, laissant un grand espace pour que les électrons se
dissipent loin des étres humains ou des équipements. Un systeme de mise a la terre
permet a I'exces de charge positive des lignes électriques d’accéder a des fils de terre
chargés négativement, éliminant ainsi les risques d’incendie et d’électrocution.

Certains appareils peuvent avoir ce symbole indiquant ou un fil de mise a la terre doit
étre connecté:

Le terme « mise a la terre » fait référence a un corps conducteur, généralement la
terre. La « mise a la terre » d’un outil ou d'un systeme électrique signifie la création
intentionnelle d’un chemin de faible résistance vers la surface de la terre. Lorsqu’elle
est correctement réalisée, le courant provenant d’un circuit suit ce chemin, empéchant
I’'accumulation de tension qui pourrait autrement entrainer des chocs électriques, des
blessures et méme la mort. La mise a la terre est utilisée pour dissiper les effets
dommageables d’un court-circuit électrique, mais également pour prévenir les
dommages causés par la foudre.

Il existe deux maniéres de mettre des appareils a la terre :

1. Mise a la Terre du Systeme ou Service :Dans ce type de mise a la terre, un fil
appelé « conducteur neutre » est mis a la terre au niveau du transformateur, puis
a nouveau a l'entrée de service du batiment. Ce systeme est principalement
concu pour protéger les machines, les outils et I'isolation contre les dommages.

2. Mise a la Terre de I’Equipement :Elle est destinée a offrir une protection
accrue aux personnes. Si, a la suite d’'un dysfonctionnement, le cadre métallique
d’un outil est mis sous tension, la mise a la terre de I'équipement fournit un autre
chemin pour que le courant circule a travers I'outil jusqu’a la terre.

Un aspect important de la mise a la terre dont il faut étre conscient : une rupture du
systeme de mise a la terre peut se produire a I'insu de I'utilisateur. L'utilisation d’'un
disjoncteur de fuite a la terre (GFCI) est un moyen de pallier les déficiences de la mise
a la terre.

Associé a un dispositif a courant résiduel (RCD), la mise a la terre est essentielle pour
interrompre I'alimentation électrique en cas de défaut d’isolation - par exemple, si un
fil sous tension se détache et touche la surface métallique a I'extérieur d’un
équipement. Un fil de mise a la terre canalise le courant de défaut vers la terre, évitant
ainsi de blesser les personnes. La connexion a la terre capte les courants de défaut, ce



qui permet aux dispositifs a courant résiduel de les mesurer et de se déclencher.

Lors de la mise a la terre des composants du circuit et des appareils, le cablage doit
avoir une résistance électrique inférieure au seuil maximum du disjoncteur de service
principal :

e 100Q pour un RCD de 500mA
e 167Q pour un RCD de 300mA
e 500Q pour un RCD de 100mA

Plus la résistance est faible, plus un systeme de mise a la terre fonctionnera bien.

Composants du Systeme de Mise a la Terre

La connexion entre les pieces métalliques et la mise a la terre se fait a I’aide d'un
troisieme fil dans le circuit électrique. Les fils de terre sont généralement de couleur
vert-jaune et doivent avoir le méme calibre que le plus gros fil utilisé sur I'installation a
protéger.

Pour vérifier si une mise a la terre a été installée, recherchez les points suivants :

1. Les fiches et les prises ont une broche de mise a la terre.

2. Les fiches avec broche de mise a la terre sont connectées a un réseau a 3 fils.

3. Les fils de mise a la terre sont bien reliés entre eux sur le tableau de distribution,
normalement par un plot de mise a la terre ou une bande de liaison en métal.

4. Le plot de mise a la terre ou la bande de liaison est relié(e) a la terre et cette
liaison doit étre réalisée avec un fil de forte épaisseur (par exemple, 16mm?).

5. Ce fil estrelié a la terre.

Utilisation des Cables de Mise a la Terre
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Un systeme de mise a la terre se compose généralement d’un conducteur de mise a la

terre, d’'un connecteur de mise a la terre, de son électrode de mise a la terre
(généralement une tige ou un systeme de grille) et du sol en contact avec I'électrode.
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On peut considérer qu’'une électrode est entourée d’anneaux concentriques de terre
ou de sol, tous de la méme épaisseur - chaque anneau successif ayant une section
transversale plus grande et offrant de moins en moins de résistance jusqu’a atteindre
un point ou la résistance est négligeable.

Dangers/Précautions

L'électricité est potentiellement dangereuse et comporte des risques inhérents,
notamment en cas de défaillance du circuit, de mauvaise utilisation, de manipulation
inexpérimentée ou de négligence. Les effets sur les humains, les appareils et autres
objets peuvent étre dévastateurs. Lors de I'installation d’un circuit électrique, de
I’extension d’un circuit existant ou de la recherche d’un nouveau bureau ou d’'un
nouveau lieu d'habitation, il est recommandé de procéder a une évaluation complete
de l'installation. Des évaluations completes doivent permettre de s’assurer que le
circuit peut gérer en toute sécurité le flux de courant nécessaire, qu'il existe des
dispositifs de protection appropriés, que le circuit est mis a la terre et qu’il n'y a aucun
danger potentiel.

Pour les équipements, les dangers d'un circuit mal installé ou mal sécurisé sont les
courts-circuits et les surcharges. Pour les personnes, les dangers proviennent des
défauts d’isolation qui entrainent un contact direct ou indirect avec les courants
électriques.

Court-circuit

Un court-circuit est une forte surintensité de courte durée. Dans les systemes
monophasés, un court-circuit se produit lorsque les fils de la phase et du neutre
entrent accidentellement en contact. Dans les systemes triphasés, cela peut se
produire lorsqu’il y a un contact entre deux des phases. Pour le courant continu, un
court-circuit peut se produire lorsque les deux polarités entrent en contact.

Des courts-circuits peuvent également se produire lorsqgu’il y a une rupture de l'isolant
entourant un cable, ou lorsque deux conducteurs entrent en contact par
I'intermédiaire d'un conducteur externe (exemple : un outil a main en métal) ou que
I’eau ponte les connexions des lignes, ce qui fait que la résistance du circuit devient
proche de zéro et atteint donc tres rapidement des valeurs élevées (U=RxI).

Des dommages physiques peuvent exposer les cables a I'intérieur de I'isolant, tandis
qu’une augmentation soudaine de la température des conducteurs peut faire fondre



I'isolant et les noyaux de cuivre.

Surcharge

Une surcharge est causée par une faible surintensité se produisant sur une longue
durée. Les surcharges peuvent étre causées par un courant trop élevé pour étre
conduit a travers le diamétre relatif du cable conducteur.

Il existe deux types de surcharge :

e Les surcharges normales, qui peuvent se produire lors du démarrage d'un
moteur. Les surcharges normales sont de courte durée et ne présentent aucun
danger.

e Les surcharges anormales surviennent lorsque trop d’appareils sont branchés en
méme temps sur le méme circuit ou la méme prise, ou lorsqu’une borne de
connexion n’est pas correctement serrée. Ces problemes sont fréquents dans les
batiments anciens ou les prises sont trop peu nombreuses, mais ils peuvent se
produire sur n‘importe quelle installation lorsque le nombre d’appareils
électriques augmente. Le courant est plus faible dans une surcharge anormale
que dans un court-circuit, mais les résultats sont identiques : fils surchauffés,
isolation endommagée, risque élevé d’'incendie.

Défauts d’Isolation

Les défauts d’isolation sont dus a une détérioration de I'isolant d’un ou de plusieurs
conducteur(s) de phase. Ces problemes peuvent entrainer des décharges électriques
au niveau des lignes conductrices de courant, et si le conducteur endommagé touche
une surface ou un boitier en métal, les appareils et les équipements peuvent
également étre électrifiés au toucher.

Un défaut d’isolation peut également étre causé par I’humidité provenant d’'un dégat
des eaux ou de I'humidité naturelle des murs.

Ces défauts peuvent étre tres dangereux, notamment lorsqu’une personne entre en
contact direct avec le conducteur, un boitier en métal ou un appareil électrique
défectueux. Dans tous les cas, le corps humain fait partie du circuit électrique et
provoque un choc électrique.

L] 7

Blessures dues a une Exposition a I’Electricité

Les dommages subis par le corps humain sont dus a 3 facteurs :



e La quantité de courant qui circule dans le corps.
e Le chemin de I'électricité qui pénetre dans le corps.
e La durée de I'exposition du corps a I'électricité.

Le tableau et I'image ci-dessous détaillent la réponse générale d'un corps humain a

différentes intensités de courant électrique. Les fleches indiquent le flux d'électricité
du point d'entrée au point de sortie le plus proche. La fleche bleue montre le flux de
courant a travers la téte / le coeur puis vers la terre, qui est le plus mortel.

Niveau d’Exposition

Plus de 3 mA

Plus de 10 mA

Plus de 30 mA

Plus de 50 mA

100mAa4dA

Plus de 4 A

Equipement de Sécurité

Réaction

Choc douloureux

Contraction musculaire - danger de « ne pas pouvoir lacher prise »

Paralysie pulmonaire, généralement temporaire

Fibrillation ventriculaire, généralement mortelle

Fibrillation ventriculaire certaine, mortelle

Paralysie cardiaque, brilures graves

Pour éviter ou réduire les effets néfastes que le courant peut avoir sur le corps
humain, il est fortement recommandé d’utiliser des équipements de protection et de
prendre des précautions lors de la manipulation des circuits et des équipements

électrifiés.

e Gants en caoutchouc - Pour empécher les mains d’entrer directement en contact
avec le courant. lls doivent étre bien ajustés et avoir une excellente prise.

e Manches et jambes de pantalon serrées - Pour éviter tout contact involontaire ou
toute traction sur un équipement dangereux.

e Retirer les bagues des doigts.

e Bottes en caoutchouc - Pour empécher le corps de former un circuit électrique

conducteur complet.
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Risques Electriques

Si une installation est correctement mise en place, mise a la terre et bien entretenue,
les courts-circuits électriques ou autres problemes ne devraient pas poser de
probleme. Si les bases de I'installation, de la manipulation et de I’entretien sont
négligées, plusieurs risques peuvent survenir.

Dangers

Chocs

Bralures

Arc
Electrique

Explosions

Incendies

Description

Un choc électrique se produit lorsque le corps humain devient une partie du
chemin par lequel passe le courant.

Le résultat direct est I’électrocution. Le résultat indirect est une blessure
résultant d’'une chute ou d’un mouvement incontrolé.

Des brilures peuvent survenir lorsqu’une personne touche des fils électriques
ou des équipements sous tension.

Les arcs électriques se produisent lorsque des courants de forte intensité se
forment dans I'air. Cela peut étre causé par un contact accidentel avec des
composants sous tension ou par une défaillance de I'équipement.

Les trois principaux dangers associés a un arc électrique sont les suivants :

e Le rayonnement thermique.
e Les ondes de pression.
e Les projectiles.

Les explosions se produisent lorsque I'électricité fournit une source
d’'inflammation pour un mélange explosif dans I'atmosphere.

L'électricité est I'une des causes les plus fréquentes d’incendies, tant a la
maison que sur le lieu de travail. Les équipements électriques défectueux ou
mal utilisés sont une cause majeure d’incendies électriques.

Panneaux de Danger

Sources Possibles

Les cordons électriques peuvent
provoquer des risques de
trébuchement.

Les cordons d'alimentation
effilochés sont dangereux.

La surcharge des prises
électriques.

Des cordons endommagés en les
écrasant ou en placant des objets
lourds dessus.

La mauvaise modification des
prises électriques.

La surchauffe des machines en
raison d’une ventilation
insuffisante.

Les prises électriques
endommagées.

Des fils électriques exposés.

Le fait de travailler a proximité de
sources d’alimentation.

Des lignes aériennes en
suspension ou qui sont tombées.
Des gouttes d'eau sur des
équipements sous tension.

Les panneaux de sécurité informent les personnes des dangers. Il est important de les
placer en conséquence afin que les personnes travaillant a proximité du danger
puissent prendre les précautions appropriées. lls doivent étre placés dans des endroits
visibles et inclure le maximum d’informations possibles sur la source et les propriétés
du danger. En cas d’incident, ces informations peuvent s’avérer précieuses.

Voici quelques exemples de ces panneaux :



DANGER

LARVOLIS ]

Etiquettes d’Avertissement de

Tension

Avertissement de Choc

Avertissement concernant les
Cables Enterrés

CAUTION
Rigk of
eleclric

shock

Electrique

CAUTION
Overhead
cables

/N

DANGER
400 VOLTS

/N

Symbole de Tension

Electrique

A\

CAUTION
High
voltage

Avertissement de Haute

Tension

/N

CAUTION
Mains
vollage

Avertissement de
Tension Secteur

Incendies d’origine électrique

DANGER

LEDEALL)

Avertissement de Danger de
Mort da a I’Electricité

CAUTION
Overhead
cables

Avertissement concernant les
Cables Aériens

HIGH VOLTAGE
DO NOT ENTER

Danger - Ne pas entrer

&

Switch ol
when nol
inuse

Eteindre I’appareil lorsqu’il
n’est pas utilisé

CAUTION
Live
wires

Avertissement concernant les
Fils Sous Tension

lzolate bel:
DANGER  [FERRED

Avertissement - Isoler avant de
retirer le couvercle

L'électricité est I'une des causes les plus courantes d’incendie. Le courant électrique et
la réaction chimique du feu sont deux méthodes de transfert d’énergie. Alors que
I’électricité implique le mouvement d’électrons chargés négativement, une flamme
consiste en la dispersion d’ions positifs et négatifs. Par conséquent, un cablage
défectueux, par exemple, peut provoquer des arcs électriques et des étincelles qui
peuvent facilement se transformer en flammes si les conditions nécessaires pour
produire un incendie sont réunies, telles que I'oxygene, la chaleur ou tout type de
combustible.

Les sources d’énergie qui sont directement liées aux incendies électriques peuvent
étre I'une quelconque des suivantes :

Un cablage défectueux.
Des appareils surchargés.

Un court-circuit.

Un cordon d’alimentation endommagé.
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e Des prises électriques surchargées.
e Des appareils d’éclairage mal installés.

Pour éviter un incendie d’origine électrique, il faut notamment dimensionner, utiliser et
entretenir correctement le systeme électrique, mais des risques peuvent tout de
méme survenir et des outils d’extinction des incendies doivent étre en place. Les
extincteurs sont le moyen le plus fiable d’y parvenir, mais il faut utiliser I’extincteur
approprié. Dans le cas contraire, I'extincteur lui-méme peut étre inefficace.

Classes d’Extincteurs par Région :

Etats-Unis Europe Royaume-Uni Australie/Asie Combustible/Source de Chaleur
Classe A Classe A Classe A Classe A Combustibles ordinaires
Classe B Classe B Classe B Liquides inflammables
Classe B
Classe C Classe C Classe C Gaz inflammables
Classe C  Non classifié Non classifié  Classe E Matériel électrique
Classe D  Classe D Classe D Classe D Métaux combustibles
Classe K Classe F Classe F Classe F Feu de Cuisine (huile ou graisse de cuisson)

Les feux électriques doivent étre éteints par une substance non conductrice,
contrairement a I’eau ou a la mousse que I'on trouve dans les extincteurs de classe A.
Si quelgu’un tente d’'éteindre un feu électrique avec une substance comme de l'eau, le
risque d’'électrocution est élevé car I’eau est conductrice. Les extincteurs de classe C
utilisent du phosphate de monoammonium, du chlorure de potassium ou du
bicarbonate de potassium, qui ne sont pas conducteurs d’électricité. Une autre option
est un extincteur de classe C qui contient du dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 est
idéal pour éteindre les incendies, car il prive le feu de sa source d’oxygene et diminue
la chaleur du feu, puisque le CO2 est froid lorsqu’il est expulsé de I'extincteur.

Prévention

La prévention est la mesure la plus efficace pour atténuer les risques. Voici quelques-
unes des mesures préventives que les planificateurs peuvent prendre lorsqu’ils
travaillent a proximité de I'électricité :

e Ne jamais brancher d’appareils fonctionnant a 230 V dans une prise électrique de
115 V.



e Placer toutes les lampes sur des surfaces planes et loin des objets qui peuvent
briler.

e Utiliser des ampoules qui correspondent a la puissance nominale de la lampe.

e Ne pas surcharger une prise électrique en branchant plusieurs appareils dans une
seule prise, guel que soit le dispositif utilisé.

e Ne pas tirer sur les cordons électrigues.

e Si une prise ou un interrupteur semble chaud(e), couper le circuit et appeler un
électricien pour vérifier le systeme.

e Suivre les instructions du fabricant pour brancher un appareil dans une prise
électrique.

« Eviter de faire passer des rallonges sous les tapis ou dans les embrasures de
porte.

e Ne pas brancher le cordon d’un ancien appareil électrique sur un cordon plus
récent.

e Remplacer et réparer les cordons effilochés ou desserrés de tous les appareils
électriques.

e Garder tous les appareils électriques loin de I'eau.

e Contacter I'autorité responsable de I'électricité si vous constatez des dommages
causés aux cables aériens, aux boitiers de panneaux extérieurs ou aux arbres
touchant des lignes a haute tension.

e Examiner les dessins architecturaux et/ou contacter les autorités responsables de
I’électricité avant d’effectuer des travaux de creusement.

e Faire attention a tous les panneaux d’'avertissement indiquant des risques
électriques.

e S’assurer qu’un extincteur soit placé la ou la probabilité qu’'un danger se produise

est grande.

Toujours porter un équipement de sécurité lorsque vous étes a proximité

d’éguipements électriques.

Gestion de I’Energie

La plupart des interventions humanitaires - et en particulier celles qui ont lieu dans des
situations d’urgence - se déroulent dans des communautés éloignées ou menacées, ou
le réseau électrique public est peu disponible et/ou peu fiable. Pour fonctionner, les
locaux des organisations humanitaires sont souvent équipés d’au moins une source
d’énergie indépendante, soit comme solution de secours en cas de panne du réseau,
soit comme mode principal de production d’électricité. Les sources d'énergie
indépendantes comprennent les batteries, les générateurs et les équipements solaires.



L'achat, l'installation et I'exploitation de ces équipements nécessitent des
investissements importants qui peuvent étre réduits grace a un dimensionnement et
une gestion de la demande énergétique appropriés. L'électricité n’est pas bon marché,
et faire fonctionner un générateur peut devenir assez colteux. La production d'énergie
a également un impact sur I’environnement et peut nuire a la perception des
organisations.

Il est souvent possible de réduire la consommation d’électricité sans dégrader la
qualité du service en améliorant la gestion de I'énergie, en se concentrant sur la
réduction de la demande et en choisissant le bon approvisionnement.

« Gestion de la Demande en Energie : Minimiser la consommation d’énergie
sans réduire la qualité du service et éviter les consommations d’énergie inutiles.

» Gestion de I’Approvisionnement en Energie : Choisir les meilleures
alimentations principales et de secours en fonction de la situation, correctement
dimensionnées pour optimiser les colts d’investissement et de fonctionnement.

Pour gérer a la fois la demande et I'offre, un diagnostic approprié pour comprendre les
besoins en puissance et en énergie de I'installation est nécessaire. Des diagnostics
continus seront nécessaires a chaque étape du processus de gestion de I'énergie,
principalement :

e Pour calculer les besoins totaux en énergie et en puissance d’'un environnement
d’exploitation planifié et aider a dimensionner les alimentations électriques
(générateur, solaire ou autre).

e Identifier les appareils et services qui représentent une part significative des
besoins totaux en énergie et en puissance.

e Comprendre la variation des besoins en puissance et en énergie au cours d’'une
journée et identifier les périodes de forte activité.

Un diagnostic complet peut également étre utile a des fins de rapports, d’audits et/ou
d’études.
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Gestion de la Demande en Energie

Il est normal de considérer I'électricité comme acquise, mais I'énergie a toujours un
codt. Pour améliorer la maniere dont I’énergie est utilisée, il faut éviter les
consommations inutiles et minimiser les consommations inévitables sans dégrader la
qualité du service. Il est important de penser en termes de service plutét qu’en termes
d'appareils, et d’essayer de trouver les solutions les plus efficaces pour accomplir le
service requis.

Exigence de Service : Un environnement de travail frais est nécessaire, pas la climatisation.

Exemple g tisfaire a I’Exigence de Service : Envisager de choisir I'emplacement de la piec